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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 48/2015 и 64/2015), Комисија за јавне набавке образована решењем председника 

Општине број 404-109/2017-II-1 од 24.11.2017. године, припремила је 

 

 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕброј 1. 

ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА 

редни број ЈН МВ IV-1-3-5 

 

 

1. ИЗМЕНА 

 

           На страни 14. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ВРСТА,КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, а који се односи на електро радове  тачка 5.1. текст: 

 

5.1 Набавка испорука и уградња у GRO, сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 

32А,С,6кА,  Schneider K60N. Аутоматски прекидачи су за струјни круг напојног кабла 

амбуланте N2XH-J 5x6mm2. 

 

 СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

5.1 Набавка испорука и уградња у GRO, сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 

32А,С,6кА,  Schneider K60N или еквивалентно. Аутоматски прекидачи су за струјни круг 

напојног кабла амбуланте N2XH-J 5x6mm2. 

 

2. ИЗМЕНА 

 

          На страни 16. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ВРСТА,КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, а који се односи на електро радове  тачка 7.3. - 3. текст:   

  



Уградња сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 32А,С,6kА,  Schneider 

K60N и повезивање на њих напојних каблова  RO-ID и RO-A. 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

Уградња сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 32А,С,6kА,  Schneider 

K60N  или еквивалентно и повезивање на њих напојних каблова  RO-ID и RO-A. 

 

 

3. ИЗМЕНА 

 

          На страни 16. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ВРСТА,КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, а који се односи на електро радове  тачка 7.5.-1 текст:   

 

1.  Извршити замену постојеће FID склопком карактеристике 40А/30mA (произвођач: GE, 

Schrack, Schneider,ETI). Стара склопка осетљивости 500 mA се предаје инвеститору. 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

Извршити замену постојеће FID склопком карактеристике 40А/30mA (произвођач: GE, 

Schrack, Schneider,ETI или еквивалентно). Стара склопка осетљивости 500 mA се предаје 

инвеститору. 

 

 

4. ИЗМЕНА 

 

На страни 24. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ВРСТА,КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, а који се односи на предмери предрачун – А. Грејна тела 

и прибор  тачка 1текст:   

 

       1.  Набавка и монтажа челичних панелних радијатора „ ЈУГОТЕРМ “ Гњилане са 

чеповима, одзрачним славиницама и одговарајућим носачима 

            Ј22/600-400                 ком                    7   

            Ј22/600-500                 ком                    3   

            Ј22/600-700                 ком                    1   

            Ј22/600-800                 ком                    1   

            Ј11/600-400                 ком                    2   

 

 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

       1.  Набавка и монтажа челичних панелних радијатора „ ЈУГОТЕРМ “ Гњилане или 

еквивалентно са чеповима, одзрачним славиницама и одговарајућим носачима 



            Ј22/600-400                 ком                    7   

            Ј22/600-500                 ком                    3   

            Ј22/600-700                 ком                    1   

            Ј22/600-800                 ком                    1   

            Ј11/600-400                 ком                    2   

 

5. ИЗМЕНА 

 

           На страни 60. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, а који 

се односи на електро радове  тачка 5.1. текст:   

 

5.1 Набавка испорука и уградња у GRO, сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 

32А,С,6кА,  Schneider K60N. Аутоматски прекидачи су за струјни круг напојног кабла 

амбуланте N2XH-J 5x6mm2. 

 

 СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

5.1 Набавка испорука и уградња у GRO, сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 

32А,С,6кА,  Schneider K60N или еквивалентно. Аутоматски прекидачи су за струјни круг 

напојног кабла амбуланте N2XH-J 5x6mm2. 

 

6. ИЗМЕНА 

 

          На страни 62. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, а који 

се односи на електро радове  тачка 7.3. - 3. текст:   

  

3. Уградња сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 32А,С,6kА,  Schneider 

K60N и повезивање на њих напојних каблова  RO-ID и RO-A. 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

3. Уградња сета од 3 аутоматска прекидача карактеристика 32А,С,6kА,  Schneider 

K60N  или еквивалентно и повезивање на њих напојних каблова  RO-ID и RO-A. 

 

 

7. ИЗМЕНА 

 

          На страни 62-63. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, а који 

се односи на електро радове  тачка 7.5.-1. извршена је следећа измена:   

 

1.  Извршити замену постојеће FID склопком карактеристике 40А/30mA (произвођач: GE, 

Schrack, Schneider,ETI). Стара склопка осетљивости 500 mA се предаје инвеститору. 

 



СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

1. Извршити замену постојеће FID склопком карактеристике 40А/30mA (произвођач: GE, 

Schrack, Schneider,ETI или еквивалентно). Стара склопка осетљивости 500 mA се предаје 

инвеститору. 

 

 

8. ИЗМЕНА 

 

На страни 74. Конкурсне документације за јавну набавку КАПИТАЛО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА , у делу- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, а који 

се односи на предмери предрачун – А. Грејна тела и прибор  тачка 1. Текст: 

 

       1.  Набавка и монтажа челичних панелних радијатора „ ЈУГОТЕРМ “ Гњилане са 

чеповима, одзрачним славиницама и одговарајућим носачима 

            Ј22/600-400                 ком                    7   

            Ј22/600-500                 ком                    3   

            Ј22/600-700                 ком                    1   

            Ј22/600-800                 ком                    1   

            Ј11/600-400                 ком                    2   

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

       1.  Набавка и монтажа челичних панелних радијатора „ ЈУГОТЕРМ “ Гњилане или 

еквивалентно са чеповима, одзрачним славиницама и одговарајућим носачима 

            Ј22/600-400                 ком                    7   

            Ј22/600-500                 ком                    3   

            Ј22/600-700                 ком                    1   

            Ј22/600-800                 ком                    1   

            Ј11/600-400                 ком                    2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Понуда за јавну набавку –  

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА-АМБУЛАНТА 

редни број ЈН МВ IV-1-3-5 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

11.12.2017. године до 9:30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

број ЈН МВ IV-1-3-5 

 

 


